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ALTURA DE PONTOS

1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:

SISTEMA

ÁGUA FRIA

ÁGUA PLUVIAL

ESGOTO SANITÁRIO
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ESGOTO DE GORDURA
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GELADEIRA (ICE MAGIC)

TORNEIRA DE LAVAGEM

LAVALOUÇAS
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FILTRO

BEBEDOURO

PIA DE COZINHA
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PEÇAS DE UTILIZAÇÃO
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para câmaras modulares
dreno 2" para evaporadora
gotejamento por gravidade
verificar com fornecedor específico

Altura estimada a 50cm do piso
para câmaras modulares
dreno 2" para evaporadora
gotejamento por gravidade
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:
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1. PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, 
CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E DIÂMETROS EM 
MILÍMETRO.

3. PARA GLP CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES DE 
COBRE SEM COSTURA CLASSE A.

4. A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER INSTALADA A UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m DE CAIXAS E RALOS

5. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS É PARTE 
INTEGRANTE DESTE PROJETO.

6. OS LOCAIS DE PONTO DE GÁS DEVEM 
ESTARCONSTATEMENTE AREJADOS.

7. ESTE PROJETO FOI EXECUTADO CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR 8160/1999, NBR 
5626/1998, NBR 7198/1993 E NBR 10844/1989

NOTAS:
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Aquecedor

codigo descrição qtd

124 Aquecedor de água a Gás: Vazão xxx 2

Tabela calha / caixa / ralos

codigo descrição Comprimento. qtd

1 Caixa Sifonada − Caixas e Ralos − Esgoto: 100x100x50 0.00 12
2 Caixa Sifonada − Caixas e Ralos − Esgoto: 100x100x50 Esgoto Água Quente 0.00 1
3 Caixa Sifonada − Caixas e Ralos´− Esgoto.: 150x170x75 Esgoto Água Quente 0.00 18
4 Calha de Aço: Retangular 30 x 20 70.14 2
5 Cx de Inspeção: Alvenaria de Tijolo Revestida 0.00 10
6 Cx Passagem Drenagem: Cx Passagem Drenagem 60 x 60 x P 0.00 8
7 Prolongamento Caixas e Ralos Esgoto: 100 mm 4.68 13
8 Prolongamento Caixas e Ralos Esgoto: 150 mm 6.36 18

Tabela de Registros e Misturador

codigo descrição dimensoes qtd
tipode
sistema

9 Hidrometro Residencial: 25x25mm 50.00 mmø−50.00 mmø 1 AF
13 Registro de Gaveta − Agua Fria Soldavel: 3/4 − 25 mm 25.00 mmø−25.00 mmø 24 AF
10 Hidrometro Residencial: 40 x 40 mm 35.00 mmø−35.00 mmø 1 AFR
13 Registro de Gaveta − Agua Fria Soldavel: 3/4 − 25 mm 25.00 mmø−25.00 mmø 4 AFR
14 Registro de Gaveta − Água Quente Soldavel: 3/4 − 25 mm 25.00 mmø−25.00 mmø 1 AQ
15 Registro de Gaveta − Água Quente Soldavel: 11/4 − 32 mm 32.00 mmø−32.00 mmø 2 AQ
12 Misturador DBC para Chuveiro: Soldável − 3/4" x Ø22 Roscavel 25.00 mmø−25.00 mmø−25.00 mmø 4 AQ,AF,AQ
11 Medidor Gás: 35 x 35 mm 35.00 mmø−35.00 mmø 1 GÁS

tubulação

codigo descrição dimensoes comprimento qtd
tipo de
sistema

114 Tubo − Água Fria − Soldável 25.00 mmø 141.88 154 AF
115 Tubo − Água Fria − Soldável 32.00 mmø 32.17 22 AF
116 Tubo − Água Fria − Soldável 40.00 mmø 64.26 30 AF
117 Tubo − Água Fria − Soldável 50.00 mmø 27.18 21 AF

114 Tubo − Água Fria − Soldável 25.00 mmø 24.40 21 AFR
115 Tubo − Água Fria − Soldável 32.00 mmø 54.30 7 AFR
116 Tubo − Água Fria − Soldável 40.00 mmø 11.74 10 AFR

118 Tubo − Água Quente Roscavel 25.00 mmø 7.94 19 AQ
119 Tubo − Água Quente Roscavel 32.00 mmø 36.00 19 AQ
120 Tubo − Água Quente Roscavel 40.00 mmø 8.66 9 AQ

110 Tubo − Esgoto − Série Reforçada 40.00 mmø 22.99 46 ES
111 Tubo − Esgoto − Série Reforçada 50.00 mmø 24.99 41 ES
112 Tubo − Esgoto − Série Reforçada 75.00 mmø 5.97 6 ES
103 Tubo − Esgoto − Série Reforçada 100.00 mmø 18.55 24 ES
123 Tubo INFRA Esgoto Sanitário 150.00 mmø 102.09 8 ES

106 Tubo − Esgoto − Polipropileno − Duratop 50.00 mmø 93.54 136 ESG
107 Tubo − Esgoto − Polipropileno − Duratop 75.00 mmø 60.16 108 ESG
108 Tubo − Esgoto − Polipropileno − Duratop 100.00 mmø 9.78 13 ESG

111 Tubo − Esgoto − Série Reforçada 50.00 mmø 73.86 103 ESV
112 Tubo − Esgoto − Série Reforçada 75.00 mmø 76.46 70 ESV

121 Tubo Cobre 22.00 mmø 7.32 5 GÁS
122 Tubo Cobre 35.00 mmø 49.02 19 GÁS

109 Tubo − Esgoto − Série Normal 150.00 mmø 28.12 14 Plu

Tabela de conexão de tubo Esgoto Gordura

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

30 Bucha de Reducao Longa − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 75.00 mmø−50.00 mmø 5 ESG
31 Bucha de Reducao Longa − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 75.00 mmø−75.00 mmø 2 ESG
32 Bucha de Reducao Longa − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 100.00 mmø−75.00 mmø 2 ESG
52 Joelho − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 25 ESG
53 Joelho − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 75.00 mmø−75.00 mmø 15 ESG
54 Joelho − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø 3 ESG
55 Joelho − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 68 ESG
56 Joelho − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø 5 ESG
62 Luva de Correr − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 75.00 mmø−75.00 mmø 5 ESG
83 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−50.00 mmø 13 ESG
84 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−50.00 mmø 20 ESG
85 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−75.00 mmø 19 ESG
86 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−50.00 mmø 3 ESG
87 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−75.00 mmø 2 ESG
88 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−100.00 mmø 1 ESG
89 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−50.00 mmø 9 ESG
90 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−50.00 mmø 21 ESG
91 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−75.00 mmø 3 ESG
92 Te Juncao − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 90.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−50.00 mmø 2 ESG

Tabela de conexão de tubo Esgoto Sanitario

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

17 Adaptador Saida de Vaso Sanitario − Esgoto: Standard 100.00 mmø 3 ES
29 Bucha de Reducao Longa − Esgoto: Standard 100.00 mmø−50.00 mmø 1 ES
30 Bucha de Reducao Longa − Polipropileno − Esgoto Água Quente: Standard 75.00 mmø−50.00 mmø 1 ES
43 Joelho − Esgoto: Standard 45.00° 40.00 mmø−40.00 mmø 14 ES
44 Joelho − Esgoto: Standard 45.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 15 ES
45 Joelho − Esgoto: Standard 45.00° 75.00 mmø−75.00 mmø 2 ES
46 Joelho − Esgoto: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø 1 ES
47 Joelho − Esgoto: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø 32 ES
48 Joelho − Esgoto: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 2 ES
50 Joelho − Esgoto: Standard 90.00° 100.00 mmø−100.00 mmø 5 ES
74 Te Juncao − Esgoto: Standard 45.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−50.00 mmø 3 ES
75 Te Juncao − Esgoto: Standard 45.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−50.00 mmø 2 ES
76 Te Juncao − Esgoto: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−50.00 mmø 5 ES
77 Te Juncao − Esgoto: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−75.00 mmø 1 ES
78 Te Juncao − Esgoto: Standard 45.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−100.00 mmø 2 ES
79 Te Juncao − Esgoto: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−50.00 mmø 9 ES
80 Te Juncao − Esgoto: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−50.00 mmø 1 ES
82 Te Juncao − Esgoto: Standard 90.00° 100.00 mmø−100.00 mmø−50.00 mmø 3 ES

Tabela de conexão de tubo Esgoto Ventilaçao

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

27 Bucha de Reducao Longa − Esgoto: Standard 75.00 mmø−50.00 mmø 4 ESV
28 Bucha de Reducao Longa − Esgoto: Standard 75.00 mmø−75.00 mmø 1 ESV
33 Cap − Esgoto: Standard 75.00 mmø 3 ESV
44 Joelho − Esgoto: Standard 45.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 2 ESV
45 Joelho − Esgoto: Standard 45.00° 75.00 mmø−75.00 mmø 4 ESV
48 Joelho − Esgoto: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 52 ESV
49 Joelho − Esgoto: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø 8 ESV
61 Luva de Correr − Esgoto: Standard 75.00 mmø−75.00 mmø 20 ESV
79 Te Juncao − Esgoto: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−50.00 mmø 10 ESV
80 Te Juncao − Esgoto: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−50.00 mmø 25 ESV
81 Te Juncao − Esgoto: Standard 90.00° 75.00 mmø−75.00 mmø−75.00 mmø 6 ESV
104 Terminal de Ventilacao − Esgoto: Standard 50.00 mmø 7 ESV
105 Terminal de Ventilacao − Esgoto: Standard 75.00 mmø 6 ESV

Tabela de conexão de tubo Gás

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

20 Bucha de Reducao − Cobre −  MEP: Standard 35.00 mmø−22.00 mmø 2 GÁS
42 Joelho − Cobre − Gás: Standard 90.00° 35.00 mmø−35.00 mmø 8 GÁS
67 Te Cobre: Standard 90.00° 35.00 mmø−35.00 mmø−22.00 mmø 3 GÁS
68 Te Cobre: Standard 90.00° 35.00 mmø−35.00 mmø−35.00 mmø 3 GÁS

Tabela de conexão de tubo Luvas

Código Descrição Dimenções Qtd

63 Luva Simples − Esgoto: Standard 50.00 mmø−50.00 mmø 183
64 Luva Simples − Esgoto: Standard 75.00 mmø−75.00 mmø 114
65 Luva Simples − Esgoto: Standard 100.00 mmø−100.00 mmø 29
66 Luva Simples − Esgoto: Standard 150.00 mmø−150.00 mmø 7

Tabela de conexão de tubo Pluvial

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

51 Joelho − Esgoto: Standard 90.00° 150.00 mmø−150.00 mmø 7 Plu

Tabela de conexão de tubo Água Fria

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

16 Adaptador Curto com Bolsa e Rosca − Agua Fria Soldavel: Standard 32.00 mmø−25.00 mmø 1 AF
21 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 32.00 mmø−25.00 mmø 9 AF
22 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 40.00 mmø−25.00 mmø 5 AF
23 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 40.00 mmø−32.00 mmø 1 AF
25 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 50.00 mmø−32.00 mmø 1 AF
26 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 50.00 mmø−40.00 mmø 2 AF
34 Curva de Transposicao − Agua Fria Soldavel: Standard 25.00 mmø−25.00 mmø 4 AF
35 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø 59 AF
36 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø 9 AF
37 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø 11 AF
38 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø 9 AF
57 Joelho com Bucha de Latao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø 25 AF
58 Joelho com Bucha de Latao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−25.00 mmø 1 AF
59 Joelho com Bucha de Latao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø 1 AF
69 Te com Bucha de Latao Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø−25.00 mmø 16 AF
93 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø−25.00 mmø 18 AF
94 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø−25.00 mmø 4 AF
95 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø−32.00 mmø 2 AF
96 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−32.00 mmø−32.00 mmø 1 AF
97 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø−25.00 mmø 7 AF
98 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø−32.00 mmø 1 AF
99 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø−40.00 mmø 5 AF
100 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−25.00 mmø 3 AF
101 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−32.00 mmø 2 AF
102 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−40.00 mmø 1 AF
103 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 50.00 mmø−50.00 mmø−50.00 mmø 2 AF

Tabela de conexão de tubo Água Fria Reuso

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

21 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 32.00 mmø−25.00 mmø 1 AFR
23 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 40.00 mmø−32.00 mmø 1 AFR
24 Bucha de Reducao Curta − Agua Fria Soldavel: Standard 40.00 mmø−35.00 mmø 2 AFR
35 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø 9 AFR
36 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø 4 AFR
37 Joelho − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø 8 AFR
57 Joelho com Bucha de Latao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø 4 AFR
93 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø−25.00 mmø 3 AFR
94 Te Reducao − Agua Fria Soldavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø−25.00 mmø 2 AFR

Tabela de conexão de tubo Água Quente

Código Descrição Angulo Dimenções Qtd
Tipo de
sistema

18 Bucha de Reducao − Agua Quente: Standard 32.00 mmø−25.00 mmø 3 AQ
19 Bucha de Reducao − Agua Quente: Standard 40.00 mmø−32.00 mmø 1 AQ
39 Joelho − Agua Quente Roscavel: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø 9 AQ
40 Joelho − Agua Quente Roscavel: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø 10 AQ
41 Joelho − Agua Quente Roscavel: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø 6 AQ
60 Joelho de Transicao − Agua Quente: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø 4 AQ
70 Te de Reducao Agua Quente: Standard 90.00° 25.00 mmø−25.00 mmø−25.00 mmø 1 AQ
71 Te de Reducao Agua Quente: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø−25.00 mmø 2 AQ
72 Te de Reducao Agua Quente: Standard 90.00° 32.00 mmø−32.00 mmø−32.00 mmø 2 AQ
73 Te de Reducao Agua Quente: Standard 90.00° 40.00 mmø−40.00 mmø−40.00 mmø 1 AQ

HIDRÁULICA PLUVIAL CORTES / QUANTITATIVOS - RESTAURANTE
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